
Problemy z PipeIQ 2.8.5 

Problem dotyczy tylko użytkowników, którzy pobrali wersję 2.8.5 ze strony internetowej. 

Użytkownicy, którzy zakupili nowe czujki FAAST LT, otrzymali w opakowaniu wersję 2.5.6 

wolną od błędów. 

 

Problem polega na braku możliwości przesłania konfiguracji do czujki FAAST LT dwukanałowej 

w przypadku wyłączenia jednego z kanałów. 

 

Należy korzystać w tym przypadku z oprogramowania PipeIQ w wersji 2.5.6 dostarczonego  

razem z czujką. 

 

 

Przepraszamy za niedogodności.  

czujki serii FAAST LT 


